SILA “REAKCJI”
W PRADOWNICACH
STRAZACKICH

Sita reakcji (daN)
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Wartos¢ sily reakcji pradownicy mozna obliczyé na podstawie nastepujqcego rownania:
F=0,.v

gdzie:  Q, = przeplyw masowy =p . Q,
O, = przeplyw objetosciowy
p = masa objetosciowa wody
v = predkosé wody w dyszy =\2g. H

0,=8. \N2g.H (formula Torricellego)

S = przekréj dyszy = /4 . d’ ,
g = przyspieszenie ziemskie = 9,81 m/s
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H = wznios cieczy manometrycznej _—
F Vv

stqd: F=n/2.d°.p.g. H gdzie, —

F=00157.d°.P

gdzie F = sita reakcji, [daN]
d = srednica dyszy, [mm]
P = cisnienie w prqdownicy, [bar]
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Cisnienie (bar)

Sita reakcji w pradownicach do linii wezowych w odniesieniu do ci$nienia i Srednicy dyszy.

Srednica dyszy (mm)
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